[bookmark: _GoBack]Søk opp MSTSC og start innlogging. Koble til
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Skriv inn pinkode-OK
Følg innloggingsinformasjon som står relatert til EQSdokument 33671
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For å finne gledende intervall:
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Skyv på datolinjene for å velge rett tidsrom
For å skrive ut:
Pause/pause     [image: ]
Da er skriverikonet aktivt og kan brukes.
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Vedlegg til prosedyre 26823
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5 Tikobling t ekstern sovebord

J| Tilkobling
¢ til eksternt skrivebord

Brukemavn: Ingen angit.

Du bl spurt om legtimasion nar du kobler .

(@) Vi atemativer





